
1. ALS:n mittausletkujen väri

A. Tuloilma:**) 
1-porrasversio – Punainen 
2-porrasversio – Sininen

B. Poistoilma: 
Läpinäkyvä

**) Yhdistelmälle PELICAN CS (tuloilma) + ALS käytetään kahta värillistä letkua:   
– Yksi letku ALS-laatikosta, punainen tai sininen versiosta riippuen. 
–  Punainen letku hajottimen suuntainlevystä.

Kaikissa muissa CEILING COLLECTION -laitteissa on yksi letku tuloilmassa.
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A.B.

k-kerroin*)

q = Mitattu ilmavirta l/s
p = Todellinen mittauspaine (Pa)
k = Korjauskerroin

*) Todellinen k-kerroin ilmenee 
kyseisestä tuote-etiketistä 
(kuvan nuoli osoittaa sijainnin).
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